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УТВЕРЖДАЮ

Инженер-химик
М.П.

_____________________ Матрунчик Е.Л.
8 июня 2026 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 84112/1770 от 8 июня 2026 г.

1. Сведения о Заказчике

Наименование организации (заказчика): Григорьев Олег Витальевич

Контактные данные: (921) 355-35-21; 2576482@mail.ru

2. Сведения о Пробе

Наименование пробы: Нецентрализованный источник водоснабжения

Место отбора пробы: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д.Матокса скважина

Сведения об отборе пробы: Проба отобрана и доставлена заказчиком

Дата отбора: 04.06.2026 г.

Цель отбора: Определение химических показателей

Документы, устанавливающие 
требования к объекту исследований, 
испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания и НРБ-99"

Дополнительные сведения:
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3. Используемые средства измерений

№ 
п/п

Тип прибора Заводской 
номер

Свидетельство 
поверки № 

Срок 
действия до

1 Спектрофотометр В-1100 VEK2001093 457056869 06.08.2026г.
2 рН-метр рН-150МИ 0890 457056872 06.08.2026г.
3 Иономер лабораторный И-160МИ 7092 457056875 06.08.2026г.
4 Весы лабораторные ВК-600 048158 466920112 17.09.2026г.
5 Кондуктометр КП-150 МИ В0794 460212303 31.08.2026г.

4. Физико-химические исследования

№ 
п/п

Определяемые
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
исследований

Норматив 
СанПин 

1.2.3685-21

Нормативные документы
на методы исследований

1 Запах  баллы 0 3 ГОСТ Р 57164-2016
2 pH  Ед. рН 7,8±0,2 6 - 9 ПНД Ф 14.1:2:34.121-97 

3 Мутность  ЕМФ 1,2±0,2 2,6 ГОСТ 57164-2016 длина волны 
530 нм

4 Цветность  град. 
цветности 6±2 30 ГОСТ 31868-2012

5 Железо общее  мг/дм3 0,22±0,05 0,3 ПНДФ 14.1:2:3:4.50-2023
6 Железо трехвалентное  мг/дм3 <0,05 не нормируется ПНДФ 14.1:2:3:4.50-2023

7 Железо двухвалентное  мг/дм3 0,22 не нормируется ЦВ 1.04.46-00 "А" 
ФР1.31.2000.00159

8 Жесткость  град. Ж 5,6±0,8 10 ГОСТ 31954-2012 метод А
9 Хлориды  мг/дм3 1 011±101 350 РД 52.24.361-2008

10 Общее солесодержание (по TDS)  мг/дм3 1 830±183 1 500 Руководство по эксплуатации 
кондуктометра КП-150МИ

11 Марганец  мг/дм3 0,10±0,02 0,1 Гост 4974-2014 метод А

12 Окисляемость перманганатная 
(ПМО)  мг-О2/дм3 1,6±0,3 7 ГОСТ Р 55684-2013 метод Б

13 Нитриты  мг/дм3 <0,003 3 ГОСТ 33045-2014 метод Б
14 Нитраты  мг/дм3 10,83±1,30 45 РД 52.24.367-2010
15 Аммиак и ионы аммония  мг/дм3 0,22±0,04 1,5 ГОСТ 33045-2014 метод А
16 Бор  мг/дм3 1,29±0,26 0,5 ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
17 Фториды  мг/дм3 0,66±0,13 1,5 РД 52.24.360-2008 
18 Общая щелочность   ммоль/дм3 3,8±0,5 не нормируется ГОСТ 31957-2012
19 Сульфаты  мг/дм3 37,8±7,6 500 ГОСТ 31940-2012

12.  Проба с консервантом прозрачная, без осадка. 
Примечание:

   1. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
   2. При отборе пробы заказчиком лаборатория не несет ответственность
за процедуру отбора проб, соблюдение сроков и условий доставки проб.
   3.Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО "Акватория"

Ответственный за проведение испытаний ___________________________ Кобылинская Н.Ю.

Окончание протокола испытаний
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